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PLAN DE POSE ET DEPOSE
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18A

44

FC13

d6d7

d8

d9

d10

d11

d12

d13

Voir affaire Syndicat 1222509171

( PSSA SERROUX )
ELEMENT A DEPOSER

d6
PBA

DEPOSE :

PBA

1 ES 54-14 (ES 1500)

       

ELEMENT A DEPOSER
d7

PBA

DEPOSE :

PBA

1 ES 54-14 (ES 1500)

1 Lanterne/ Poteau

1 Console FT

+ 1 B4T

       

ELEMENT A DEPOSER
d8

PBA

DEPOSE :

PBA

1 ES 54-14 (ES 1500)

1 Console FT

+ 1 B4T + 1 scellement

       

ELEMENT A DEPOSER
d9

PBA

DEPOSE :

PBA

1 ES 54-14 (ES 1500)

1 Lanterne/ Poteau

1 Console FT

1 MALT

       

ELEMENT A DEPOSER
d10

PBA

DEPOSE :

PBA

1 ES 54-14 (ES 1500)

1 Lanterne/ Poteau

1 Console FT

1 B2T + 2 scellements

       

ELEMENT A DEPOSER
d11

PBA

DEPOSE :

PBA

1 ES 54-14 (ES 1500)

1 Lanterne/ Poteau

1 Console FT

2 B2T + 2 scellements

       

ELEMENT A DEPOSER
d12

PBA

DEPOSE :

PBA

1 ES 54-14 (ES 1500)

1 Lanterne/ Poteau

1 Console FT

2 B4T + 2 scellements + 1 RAS B4

       

ELEMENT A DEPOSER
d13

PBA

DEPOSE :

PBA

1 ES 54-14 (ES 1500)

1 Lanterne/ Poteau

1 Console FT

1 B4T + 1 potelet 1 scellement

       

ELEMENT A DEPOSER
d14

PBA

DEPOSE :

PBA

1 EAS 54-10 (EA 1500)

1 Lanterne/ Poteau

1 Console FT

1 B4 Sout.

POSE :

2 ISO A22 + G20

     

SECTION : ZM

SECTION : XE

ELEMENT A DEPOSER
d5

PBA

DEPOSE :

PBA 11 D 6,5

1 EAS 54-10 (EA 1500)

+ 1 RAS BT + EP sur 10m en 3x70†+54.6†

+ câble 150†+70† sur 5.50m

       

BT issue du poste " SERROUX "

28.5m

48.0m

51.0m

48.0m

48.0m
44.0m

46.0m

44.0m

d5

d14

Conducteur Troncon Longueur Lg. Total

d5 408.5 m 408.5 m

RM14

FC15

FC16

RM17

RM18

TRONCONS

Total

Gaine ł160 Gaine ł1103x240+95 Al 3x150+70 Al 3x95+50 Al 3x50+50 Al

Tableau des Conducteurs Souterrains BT en Pose

FC13 RM14  150.5 m     134.0 m

 
FC15 FC16  69.0 m     68.0 m

 
FC16 RM17  55.5 m     54.0 m

 
RM14 FC15  129.5 m     128.0 m

 
RM17 RM18  58.0 m     56.0 m

 

462.5 m 440.0 m

ELEMENT EXISTANTFC13

SOCLE SIMPLE

EXISTANT :

1 Socle Simple En Saillie

1 Couvercle

1 Grille Fausse Coupure 150† IP2X

1 MALT

1 Couvercle

POSE :

1 Raccordement BT 150†

DØpose câble BT venant du PBA à dØposer

     

Ruines : branchement abandonnØ

14A

B
rt

 4
x
3
5
A

L
 /
ł9

0

ELEMENT A POSER14A

R.A.S.

POSE :

1 RAS B4/ Façade/ 1.80 m

4 MJPBAS 16-35M

1 Goulotte 35x35 Grise

       

14A

V
er

s 
R

M
 1

4

Brt 2x35 AL /ł90
Brt 4x35AL /ł90

15c

Brt 4x35AL /ł90

15A

15B

15b

15C

15A

ECBI

DØpose compteur ECBI

à reposer au niveau du garage

ELEMENT A POSER15B

Borne CIBE

POSE :

1 Borne CIBE + ETR Mono EncastrØ

1 Racc. Branchement Tri

1 Racc. Branchement Mono

       

15B

V
e
rs

 F
C

1
5

V
e
rs

 F
C

1
5

15C

Vers FC15

16A
16a

Brt 4x35AL /ł90

16B

B
rt

 4
x
3
5
A

L
 /

ł9
0

16b

Brt 4x35AL /ł90

B
4
S

 E
x
ist.

ELEMENT A POSER16A

Borne CIBE

POSE :

1 Borne CIBE + ETR Mono EncastrØ

1 Kit TriphasØ CIBE

2 Racc. Branchement Tri

       

ELEMENT A POSER15c

R.A.S.

POSE :

1 RAS Brch/ Façade

Brt 2x16 AL/F. sur 5.00 m

2 MJPBAS 16-35M

2 MJPB 16

1 Goulotte 35x35 Grise

       

ELEMENT A POSER15b

R.A.S.

POSE :

1 RAS B2/ Façade/ 2.00 m

Brt 2x16 AL/F. sur 6.00 m

2 MJPBAS 16-35M

2 MJPB 16

1 Goulotte 35x35 Ivoire

       

ELEMENT A POSER15A

R.A.S.

POSE :

1 RAS B2/ Façade/ 1.80 m

1 Goulotte 35x35 Ivoire

    REPRISE :

1 Compteur ECBI

et raccordement au compteur

DØpose-Repose 1 Tableau Comptage

Confection liaison compteur disjoncteur

( qui se trouve juste derriŁre le mur )

Confection 1 percement de mur

 

ELEMENT A POSER16a

R.A.S.

POSE :

1 RAS B4/ Façade/ 2.00 m

4 MJPBAS 10-35M

       

ELEMENT A POSER16b

R.A.S.

POSE :

1 RAS Brch/ Façade

Brt 4x16 AL/F. sur 11.00 m

4 MJPBAS 16-35M

4 MJPB 16

1 Goulotte 35x35 Grise

       

Borne existante

16A16B

V
e
rs

 F
C

1
6

V
e
rs F

C
1
6

17A

Brt 2x35 AL /ł90

ELEMENT A POSER17A

R.A.S.

POSE :

1 RAS Brch/ Façade

Brt 2x16 AL/F. sur 5.00 m

2 MJPBAS 16-35M

2 MJPB 16-10

1 Goulotte 35x35 Grise

       

17A

Vers FC16
Vers RM18

B4S Exist.

R1

1
 ł

9
0
 e

n
 r

Ø
se

rv
a
ti

o
n

ELEMENT A POSERR1

Regard

POSE :

1 Regard EP 30x30

1 Tampon Fonte 40x40

       

Total

TRONCONS Gaine ł90 Gaine ł404x35 Al 2x35 Al TØlØreport

Tableau des Conducteurs Souterrains Brt. en Pose

RM14 14A 19.0 m   17.0 m

 

  

FC15 15A  37.5 m  36.0 m

 

  

FC15 15B 22.5 m   21.0 m

 

  

15B 15b  7.0 m  4.0 m

 

  

FC15 15C 33.5 m   32.0 m

 

  

15C 15c  6.0 m  4.0 m

 

  

FC16 16A 27.5 m   26.0 m

 

  

16A 16a 6.0 m   3.0 m

 

  

FC16 16B 10.5 m   9.0 m

 

  

16B 16b 7.0 m   5.0 m

 

  

RM17 17A  7.0 m  5.0 m

 

  

RM18 R1    8.5 m

 

  

126.0 m 57.5 m 170.5 m

R2

ELEMENT A POSERR2

Regard

POSE :

1 Regard EP 40x40

1 Tampon Fonte 50x50

1 boite de jonction avec câble

EP venant du PBA à dØposer

1 SaignØe Massif

       

Fourreau/ł110 + 1ł63 Exist.

EP 4x10Cu /ł63 Exist. + 25† Cu Nu Øxist

BTA 3x150+70AL /ł110 Exist.

2 FT ł45 Exist.à manchonner

1 Chambre L2C avec fond à Poser

1 Chambre L2C avec fond à Poser

1 Chambre L2C avec fond à Poser

1 Chambre L0T avec fond à Poser

1 Chambre L0T avec fond à Poser

2 ł45

2 ł45

3 ł45

3 ł45

1 ł45

1 
ł4

5

2 ł4
5

2 ł45

3 ł45

1
 ł

4
5

1
 ł4

5

3 ł45

3 ł45

1
 ł

4
5

5 ł45

2 ł45

1 ł4
5

1 ł45

3 ł45

3 ł45

1
 ł

4
5

2 ł45

2 ł45

3 ł45

1
 ł

4
5

1 ł45

Supports Mixtes = 8

Supports IsolØs = 11

LEGENDE  PLAN DE SITUATION IGN  CARTE RESEAUX EDF

SITUATION DES TRAVAUX

RESEAU ELECTRIQUE AERIEN

RESEAU ELECTRIQUE SOUTERRAIN

HTA à poser

HTA dØpose-repose

Branchement à dØposer

Branchement à poser

Branchement existant

Branchement dØpose-repose

IACM à poser

IACM à dØposer

IACM existant

H61 à poser
Branchement

Branchement

4 fils

2 fils

HTA  à poser

HTA à dØposer

HTA existante

Branchement à dØposer

Branchement à poser

Branchement existant

BT à poser

BT à dØposer

BT existante

BT à poser

BT à dØposer

BT existante

BT Renforcement

Grille fausse coupure

Grille de repiquage

RESEAU FRANCE TELECOM

Poteau F.T.

Boîtier de dØrivation

Câble aØrien  à poser

Câble aØrien à dØposer

Câble aØrien existant

Câble souterrain à poser

Câble souterrain à dØposer

Câble souterrain existant

Lampe EP dØp-rep

Lampe EP à dØposer

Lampe EP existante

Lampe EP à poser

CandØlabre à dØposer

CandØlabre existant

CandØlabre dØp-rep

Grille d’Øtoilement

Terre TM

BT dØpose-repose

Terre TN à crØer

Terre TN existante

HTA à dØposer

HTA existante

Câble tØlØreport

H61 existant

H61 à dØposer

SUPPORTS EN POSE

Bois

BØton

Bois JumelØ

BØton JumelØ

Bois ContrefichØ

Bois HaubanØ

Console

Ancrage

Bois

BØton

Bois JumelØ

BØton JumelØ

Bois ContrefichØ

Bois HaubanØ

Console

Ancrage

Bois

BØton

Bois JumelØ

BØton JumelØ

Bois ContrefichØ

Bois HaubanØ

Console

Ancrage

SUPPORTS EXISTANTS SUPPORTS A DEPOSER

Poste à poser

Poste existant

Poste à dØposer

Grille REMBT dans socle simple

Grille REMBT dans socle double

Coffret BT existant

Socle Simple

Coffret BT à dØposer

Coffret Branchement à poser

Coffret Branchement Øxistant

Coffret Branchement à dØposer

ou

ou

ou

RemontØes aØro-souterraine HTA

RemontØes aØro-souterraine BTA

RemontØes aØro-souterraine Brt.

Gaine EP

Gaine BranchementGaine BTGaine HTA

Commande EP

Projecteur à poser

Cablette de Terre

Boîte Brt. à poser

RemontØes aØro-sout. EP

F.T. AØrien

F.T. Sout. à poser

Cde

Massif :

ELEMENT A POSER

Angle : ELEMENT EXISTANT

Angle :

ELEMENT A DEPOSER

ELEMENT A DEPOSERELEMENT EXISTANTELEMENT A POSER

Equipement

Equipement
Equipement Equipement

Equipement Equipement

(Grad)
(Grad)

N°N°
N°

N°N°N°

MatØriel

Boîte EP existante

Boîte EP à poser

Boîte HTA à poser

Boîte HTA existante

Boîte BTA à poser

Boîte BTA existante

Boîte Brt. existante

MatØriel
MatØriel MatØriel

MatØrielMatØriel

Chambres F.T.

Tarif JauneT J

F.T. Sout. existant

Regard 30X30

RESEAU GAZ

TØ

PE existant

PE à poser

Bouchon - Manchon - Prise branchement

Coffret GAZ

Coffret de sectionnement
Grille Coupure 400A

RESEAU

ECLAIRAGE

PUBLIC

Vers RD N° 987Les Gannes

 

T1T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Description Longueur

TRANCHEES REMISES

             
RemiseBT Public   415.0 ml

         
RemiseBrt Public     33.2 ml

       

16C

ELEMENT A POSER15C

Borne CIBE

POSE :

1 Borne CIBE + ETR Mono En Saillie

1 Racc. Branchement Tri

1 Racc. Branchement Mono

       

TRONCONS
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TABLEAU DES TRANCHEES EN DOMAINE PRIVE

RM14-14A 14.5  14.5    130.5            

T10-15A 1.5  1.5    13.5       1.5     

15B-15b 1.6         1.6         

T6-16A 2.0      14.0   2.0 4.0       2.0

16B-16b 3.0         3.0         

RM17-17A 2.1         2.1         

15C-15c 1.3         1.3         

26.0 16.0 158.0 10.0 4.0 2.01.5
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Observations

Terre Neutre Type de Terre

RESISTIVITE DU SOL

VALEUR DES TERRES A ATTEINDRE (RØf : CCTP)

560 Ohms/m à 4m

RM14           25m Cu en tranchØe

FC15           25m Cu en tranchØe

FC16           25m Cu en tranchØe

RM17           25m Cu en tranchØe

RM18           25m Cu en tranchØe

            

            

            

            

            

            

            

Sol Fini Sol Fini Sol Fini

SOUS CHAUSSEE
TERRAIN PRIVE

5cm

Sable

Grillage Avertisseur Rouge

FT

0.20 m

RØseaux Ølec.  

RØseaux
EU  EP  GAZ

0.20m

0.30m

Cablette 25† Cu attenante
(à l’opposØ du rØseau FT)

 

TPC110
TPC160

TPC90
TPC63

Cu

SOUS TROTOIR
OU

SOUS ACCOTEMENT

0.20m 0.20m

 

Grillage Avertisseur

Rouge

Grillage Avertisseur Rouge

0
.7

0
 m

Couverture Minimum Couverture Minimum Couverture Minimum

Distance mini
entre le grillage
et la gØnØratrice
du fourreau

0
.9

0
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1
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ELEMENT A POSERRM14

RMBT SIMPLE

POSE :

1 Socle Simple H=930 + ETR En Saillie

1 Jeu de Barre 300 (6 Plages)

1 MALT

+ 25.00 m Cuivre Nu en TranchØe

 - 2 Module RØseau 50-150

 - 1 Module B4 ProtØgØ 14A

2 Raccordement BT 150†

1 Racc. Brt Tri ProtØgØ

       

ELEMENT A POSERFC15

SOCLE DOUBLE

POSE :

1 Socle Double En Saillie

1 Grille Fausse Coupure 150†

2 Couvercle

1 MALT

+ 25.00 m Cuivre Nu en TranchØe

1 Racc. Branchement Mono

2 Racc. Branchement Tri

2 Raccordement BT 150†

       

ELEMENT A POSERFC16

SOCLE DOUBLE

POSE :

1 Socle Double En Saillie

1 Grille Fausse Coupure 150†

2 Couvercle

1 MALT

+ 25.00 m Cuivre Nu en TranchØe

3 Racc. Branchement Tri

2 Raccordement BT 150†

1 SaignØe Massif

1.00 m Fouille à la main

pour rabattre b4 sout. existant

       

ELEMENT A POSERRM17

RMBT SIMPLE

POSE :

1 Socle Simple H=930 + ETR En Saillie

1 Jeu de Barre 300 (6 Plages)

1 MALT

+ 25.00 m Cuivre Nu en TranchØe

 - 2 Module RØseau 50-150

 - 1 Module B2 ProtØgØ 17A

2 Raccordement BT 150†

1 Racc. Brt Mono ProtØgØ

       

ELEMENT A POSERRM18

RMBT SIMPLE

POSE :

1 Socle Simple H=930 + ETR En Saillie

1 Jeu de Barre 300 (6 Plages)

1 MALT

+ 25.00 m Cuivre Nu en TranchØe

 - 1 Module RØseau 50-150

 - 1 Module B4 ProtØgØ 18A

1 Raccordement BT 150†

1 Racc. Brt Tri ProtØgØ

1 SaignØe Massif

1.00 m Fouille à la main

pour rabattre b4 Sout . existant

       

1 Regard FT 30x30 à Poser

1 Couvercle BØton FT 30x30

ELEMENT A POSER16B

Borne CIBE

POSE :

1 Borne CIBE + ETR Mono EncastrØ

1 Kit TriphasØ CIBE

2 Racc. Branchement Tri

1 Percement Mur

       

1 Regard FT 30x30 à Poser

1 Couvercle BØton FT 30x30

TRANCHEE FT SEUL

12m de fouille à la main

1m de rØfection dalle

CertifiØe AFAQ ISO 9001 pour l’ensemble de son activitØ

ENTREPRISE GENERALE D’ELECTRICITE, TRAVAUX PUBLICS

Plan initial

71 225 125 ER

15/04/2014

B 15/05/2014

C 15/05/2014

  

Accord SEMELEC 63 du 12/05/2014

Accord TRAVAUX CONNEXES du 14/05/2014

 

   

   

   

G.HV

G.HV

 

 

 

 

Indice Date Modifications VØrifiØ par

N° TRAVAUX :

A

Echelles :

Dessinateur :

Etude Terrain :

G.HV

 

 

PROGRAMME : ER 2014 - LOT N°10

 

COMMUNE : MESSEIX

    

    

PLAN D’ETUDE

G.HV
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DD28/002663N° PGI ERDF :

N° ETUDE : 84636

71 225 125TC

N° DOSSIER SIEG :

N° T.CONNEXES SIEG :

AMENAGEMENT BT SERROUX

Syndicat Intercommunal d’ElectricitØ et de Gaz du Puy-de-Dôme

1 Regard FT 30x30 à Poser

1 Tampon Fonte FT 40x40

MATERIEL FRANCE TELECOM

MATERIEL QuantitØ

Couvercle BØton FT 30x30 2

L0T avec fond 2

L2C avec fond 3

Regard FT 30x30 3

Tampon Fonte FT 40x40 1

4 ł45 4 ł45

2 ł45

2 ł45

CANALISATIONS

TOTAL

Longueur

TranchØe

RESEAUX FRANCE TELECOM

Longueur

Canalisation

Longueur

TranchØe

Domaine Public Domaine PrivØ

TOTAL Longueur TranchØe :

TOTAL
Longueur

Canalisation

Gaine FT ł45 Pose 456.6 m 1056.0 m 38.0 m 46.0 m 1102.0 m

456.6 m 1056.0 m 38.0 m 46.0 m

494.6 m

EP1

EP2

EP3

EP4

EP5
EP6

EP7

Total

TRONCONS Gaine ł90 Gaine ł63 Gaine ł404x25 Cu 4x16 Cu Cablette 25†Cu4x10 Cu

Tableau des Conducteurs Souterrains EP en Pose

EP1 EP2   137.0 m   136.0 m

 

  136.0 m

EP2 EP3   108.0 m   107.0 m

 

  107.0 m

EP3 EP4   55.0 m   54.0 m

 

  54.0 m

EP4 EP5   51.0 m   50.0 m

 

  50.0 m

EP5 EP6   52.0 m   51.0 m

 

  51.0 m

EP6 EP7   53.0 m   52.0 m

 

  52.0 m

456.0 m 450.0 m 450.0 m


